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Zaklag Wodociagdw Kanail

Swiebodzin, 07.01.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Dotyczy postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego p.n. ,Opracowanie dokumentacji

projektowej na uzbrojenie w siec wodociggowa i kanalizacji_sanitarnej wraz z przytgczami terenu

osiedla przy ul. Stowianskiej w Swiebodzinie”.

Zamawiajacy, tj. Zaktad Wodociggow Kanalizacji i Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. z siedziba przy
ul. Mtyriskiej 37 w Swiebodzinie, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ:

1. Czy Zamawiajacy moze podaé parametry istniejacej sieci wodociggowej w miejscu wiaczenia
przy ulicy Cisowej (dziatka nr 341/1)?

Ad.1 Zamawiajacy podaje ponizej parametry techniczne sieci wodociggowej:
- @160 mm PE SDR 17;
- ci¢nienie statyczne mierzone na hydrancie nadziemnym dn 80 mm na skrzyzowaniu
ul. Cisowej i Jaéminowej na poziomie 3,0 bar;
- ciénienie dynamiczne mierzone na hydrancie nadziemnym dn 80 mm na skrzyzowaniu
ul. Cisowej i Jasminowej na poziomie 2,00 bar, srednica dyszy DP26 mm.

2. Decyzja o zaprojektowaniu i parametrach zbiornika magazynowania wody pitnej zapadnie
dopiero po opracowaniu i uzgodnieniu koncepcji projektowej z Zamawiajacym i Gmina
$wiebodzin oraz po sporzadzeniu bilansu zapotrzebowania na wode dla terenu osiedla
i wykonaniu oblicze hydraulicznych. W zwiazku z tym prawidlowa wycena opracowania
projektu zbiornika (branza konstrukcyjna, elektryczna, AKPiA) nie jest moiliwa na etapie
przygotowywania oferty. Prosimy o rozwazenie wylaczenia z zakresu postgpowania projektu
zbiornika magazynowania wody pitnej wraz z urzadzeniami do podnoszenia cisnienia.

Ad. 2 Zamawiajacy informuje, ze przewiduje zasilanie obszaru bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania w wodg z sieci wodociggowej @160 mm zlokalizowanej w ul. Cisowej zasilanej
ze stacji hydroforowej na Os. tuzyckim. Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, bedzie sporzadzenie bilansu zapotrzebowania na wodg oraz
wykonanie stosownych obliczen i stwierdzenie, czy konieczne jest zaprojektowanie zbiornika
magazynowania wody pitnej wraz z urzadzeniami do podnoszenia cisnienia na dz. nr 1094,
biorac pod uwage parametry techniczne istniejacej sieci wodociaggowej na skrzyzowaniu ul.
Cisowej i Jaéminowej. Jezeli zaprojektowanie zbiornika magazynowania wody pitnej wraz z
urzadzeniami do podnoszenia cisnienia okaze sie konieczne, to Zamawiajacy przeprowadzi
odrebne postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego w tym zakresie.

3. Czy na terenie objetym projektem Zamawiajacy posiada dziatki pod ewentualne

przepompownie sciekow sanitarnych?

Ad. 3 Zamawiajacy nie posiada dziatek pod przepompownie éciekdw. Dla obszaru objetego
postepowaniem przewiduje sig grawitacyjne odprowadzenie Sciekow.
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